
項　目
令和6年
6月

令和6年
7月

令和6年
8月

令和6年
9月

令和6年
10月

令和6年
11月

令和6年
12月

令和7年
1月

令和7年
2月

令和7年
3月

令和7年
4月

令和7年
5月

合計 夏季 その他季

最大需用電力 487 485 475 468 424 435 550 338 300 278 221 156 ― ― ―

使用電力量 90,420 120,139 116,578 107,222 80,949 101,282 137,546 87,007 65,441 65,474 52,279 49,236 1,073,573 343,939 729,634

新庁舎想定
使用電力量
（38％減）

56,060 74,486 72,278 66,478 50,188 62,795 85,279 87,007 65,441 65,474 52,279 49,236 787,001 213,242 573,759

力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ― ― ―

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

最大需用電力・使用電力量実績一覧

旧庁舎 新庁舎


